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Chodba vstup

 

rozvaděč pro H1-25, 
H1-24a a H1-24c
celkový instalovaný výkon: 40kW

dimmer pro světla
max. teoretický příkon 24x2kW
max. využitelný příkon 
(omezení jištěním): 22kW 380V

8ch. zvukový rack
max. příkon: 11kW
380V

Schéma prostoru Institutut intermédií 2013

Zvedací stoly

hlavní pracovní prostor 860x1240
výška světelného roštu: 500
taneční odpružená podlaha 800x900

horizont: 
látka 900x900, bílá, černá, modrá, zelená

Počítačová pracoviště
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Počítačová infrastruktura 
pracoviště


